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Einsparpotentiale durch Erneuerung der 

Beleuchtungsanlagen 
 

 Einführung  

 

 Innenbeleuchtung 

 Sporthallen, kommunale Liegenschaften  

 Außenbeleuchtung 

 Straßen, Flächen, Gebäudeanstrahlung 

 Planung 

 Umsetzung 



 
Es steht außer Frage –  

Der Schritt zur Erneuerung der Beleuchtungsanlagen rechnet sich. 

Wie gut - ist abhängig von der Planung und vom ausgewählten System. 



Die Effizienzmerkmale der Beleuchtung sind vielschichtig 

 

 

 

 

 

Im Wesentlichen geht es um: 
 Qualitätskriterien  

 Sicherheitskriterien 

 Systemeffizienz 

 Folgekostenbetrachtung 

 Betriebslebensdauer des Systems 



Praxisbeispiel 

 
Markt Oberkotzau 

 

Saaletalhalle  

Einsparung in kW/h: 60.000 kWh/a 

 

In Euro:   15.000,00 € 

 



Praxisbeispiel 

 
Gemeinde 

Ubstadt-Weiher 

 

Sportplatz 

Einsparung in kW/h: 10.000 kWh/a 

 

In Euro:   2.500,00 € 

 



Praxisbeispiel 

 
Stadt Mitterteich 

 

Mehrzweckhalle 

Einsparung in kW/h: 90.000 kWh/a 

 

In Euro:   22.500,00 € 

 



Praxisbeispiele 

 
Gemeinde Warmensteinach 

 

Einsparung in kW/h: 165.000 kWh/a 

 

In Euro:   41.250,00 € 



Praxisbeispiel 

 
Stadt Mitterteich 

Einsparung in kW/h: 245.000 kWh/a 

 

In Euro:   61.250,00 € 

 



Praxisbeispiel 

 
Stadt Schönwald 

Einsparung in kW/h: 146.920 kWh/a 

 

In Euro:   37.730,00 € 

 



Praxisbeispiel 

 
Stadt Schönwald 

Einsparung in kW/h: 240.000 kWh/a 

 

In Euro:   60.000,00 € 

 



Praxisbeispiel 

 
Markt Sparneck 

Einsparung in kW/h: 155.000 kWh/a 

 

In Euro:   38.750,00 € 

 



 

Die Vorgehensweise 



Bestandsaufnahme und Potentialanalyse 



Detailplanung 
Wieviel Leistung wird tatsächlich benötigt? Welches System kommt in 

Frage? 

 

 DIN 13201(Orientierung in der Verkehrssicherheit) 

 Lichtplanung zur Kontrolle der Lichtverteilung in den 

Planungsbereichen 

 



 
Verkürzung der Amortisationszeit durch Inanspruchnahme  

Der Fördergelder. 

Mit Hilfe der Engergieagentur sparen Sie Zeit und Geld. 

Welche Fördermittel können in Anspruch genommen werden? 



Wichtig für die Gesamtbetrachtung: 
 Die Lebensdauer der Leuchten und der Leuchtmittel 

 



Wichtig für die Gesamtbetrachtung: 
 Die Garantiezeit 



Wichtig für die Gesamtbetrachtung: 
 Die Ersatzteilkosten (LED Einheit / Steuereinheit / Vorschaltgerät) 



 

Die endgültige Effizienz eines LED-Beleuchtungssystems 

hängt nicht nur von der Effizienz des LED-Moduls ab, sondern 

auch von der Leuchte, dem Lichtsteuerungssystem und 

der Planung der Maßnahme und des Beleuchtungssystems. 

 

Aus diesem Grund ist es wichtig, die Maßnahme nicht allein anzugehen. 

Holen Sie die Profis dazu ins Haus! Ausgaben für Ingenieurdienstleistungen 

der Leistungsphase 8 (HOAI) in Höhe von maximal 5 % der 

zuwendungsfähigen Investitions- und Installationsausgaben werden gefördert. 



Für alle Bereiche ohne Netzinfrastruktur: 
 Straßenleuchten mit 100% Sonnenstrom 
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www.delsana.com  

Danke für Ihr Interesse! 


